
1 – Andivi TRC-A & TRC-D - Anwendungsbeispiele 

 
ANDIVI TRC –A UND TRC-D RAUMREGLER 

ANWENDUNGEN UND 

ANWENDUNGSBEISPIELE 
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Andivi TRC Raumregler – TRC-A und  TRC-D – Anwendungen 

ANWENDUNGEN 

 
 

BEHAGLICHES HEIZEN UND KÜHLEN MIT TRC-A UND TRC-D 

GEBLÄSE KONVEKTOREN 4RR/2RR, Stätige PI/PI Regelung, Raumtemperaturfühler 

intern/extern 

BODENHEIZUNG, Gebläse Konvektoren 4RR/2RR Stätige PI/PI Regelung, 
Raumtemperaturfühler intern/ Temperatur Fühler im Estrich  

DECKENKÜHLUNG, Bodenheizung Stätige PI/PI Regelung Raumtemperaturfühler 
eingebaut, Zirkulationspumpe Ansteuerung  

VORLAUF GEREGELTE RAUMTEMPERATUR Regelung 3Wege Ventil Heizen, 2Wege 
Ventil kühlen,  Zirkulationspumpen Heizen/Kühlen Ansteuern  

BODEN HEIZUNG – Vorlauf Temperatur Regelung, zusätzliche Raumtemperatur  
Regelung in Einzelräumen  

 

BEHAGLICHE LUFTHEIZEN UND KÜHLEN MIT TRC-A UND TRC-D 

ZONENHEIZEN, 3-Wege Ventil ansteuern, PWW Pumpe ansteuern Stätige PI 
Regelung Raumtemperatur Fühler oder Fühler in Kanal  

ZONENKÜHLEN, 2-Wege Ventil ansteuern, PKW Pumpe ansteuern  Stätige PI 
Regelung Raumtemperatur Fühler oder Fühler in Kanal  

ZONENHEIZEN/KÜHLEN, 3Wege Ventil PWW, 2Wege Ventil PKW, Pumpe 
Heizen/Kühlen ansteuern  

VAV RAUMTEMPERATUR REGELUNG Stätige PI Regelung Raumtemperaturfühler 
eingebaut extern, 0-10V Ausgang zu Aktivator  

 

KOMMUNIKATION IN TRC-A UND TRC-D 

Modbus RTU Ausgang. Lässt  sich auf alle DDC Regel Fabrikate mit ModBus RTU 
Eingang direkt verbinden.  

Ausgänge an TRC-A und TRC-D lassen sich über Modbus mit Gebäude DDC Regelung 
oder mit  GLT Funktionalitäten, übergeordnet Steuern und Regeln. Zusätzliche 
Energie Einsparungen und zusätzliche Funktionalitäten zuordnen heißt effektiv 
Energie sparen und Behaglichkeit steuern.  

Uhren für verschiedene Module  können über den ModBus in den TRC-A und TRC-D 
direkt aktiviert werden.  
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Andivi TRC Room controller – TRC-A und TRC-D – Technische Spezifikationen – Datenblatt 

DATENBLATT 

 

ANDIVI RAUMREGLER - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TRC-A TRC-D 

3 × Digitaler Ausgang Stufen des Ventilators 

2 × Analoger Ausgang 0-10V 

Regulierungsventil 
× 

2 × Digitaler Relais-Ausgang × On/Off Ventil 

Komunikations schnitstelle:  Modbus/RTU 

Max. Nummer der Regler verbunden mit RS-485: 125 

Interner Temperaturfühler  Integriert 

Externer Temperaturfühler Optional 
  

Wahl des aktiven Temperaturfühlers Intern, Extern, Durchschnittswert 

Digitaler Eingang fürs Schutz regime  

Digitaler Eingang fürs Ökonomische regime  
  

Konvektorsystem 2-Rohr/4-Rohr 

Ventilatorsteuerung Manuel/Automatisch 

Heizen/Kühlen-schaltung Manuel/Automatisch 

Istwert - Anzeigebereich  0-50 °C 

Sollwert - Einstellbereich 0-50 °C 

Temperaturschritt  0,1 °C 

Temperaturanzeige 0,5 °C 

Regelverhalten  PI  P  

Gebläsekonvektor regelverhalten PI  

Betriebsbedingungen 0~50°c, 5-95%rh 

Relaisausgang des Ventilators und On/Off Ventils 2A/250vAC, induktive last 
  

Lebensdauer des Relaiskontakte 100.000 Zyklen 

Direkter Streuerausgang  Über Modbus 

Temperatur Anzeige  °C oder °F 

LCD Display – Hintergrundbeleuchtung  Blau 

Tastensperre  

Firmware  Updates Möglich 

Frostschutz  
  

Nennspannung 24VAC, 50/60Hz 230VAC, 50/60Hz 

Abmessungnen (L × W × H) 75 × 120 × 42 mm 

Anschlüsse Schraubenförmige Anschlussklemme bis 

Kabel Durchschnitt, 1,5 mm2 

 

SETUP 

Wall-mount into a standard 65 x 65mm flush mount box (mounting holes distance 60mm), or a standard 
3- modular flush mount box. 
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Andivi TRC Room controller – TRC-A und TRC-D – 25 Anwendungsbeispiele  

15 ANWENUDNGSBEISPIELE 
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Andivi TRC Room controller – TRC-A und TRC-D – Inhalt – 25 Anwendungsbeispiele 

INHALT – 15 ANWENDUNGSBEISPIELE 

 

 

BEISPIEL 1: ANDIVI RAUMREGLER, 2-RR KONVEKTORSYSTEM VORGEREGELTE VORLAUFTEMPERATUR, FERNZUGRIFF, 

FERNZUGRIFF - MODBUS – CHANGE OVER (VORLAUF HEIZEN/KÜHLEN-UMSCHALTEN) .................................... 6 

BEISPIEL 2: ANDIVI RAUMREGLER, 4-RR KONVEKTORSYSTEM, VORGEREGELTE VORLAUFTEMPERATUR , FERNZUGRIFF, 

FERNZUGRIFF - MODBUS ..................................................................................................................................... 7 

BEISPIEL 3: ANDIVI RAUMREGLER, 4-RR KONVEKTORSYSTEM, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS ............................. 8 

BEISPIEL 4: ANDIVI RAUMREGLER, 4-RR KONVEKTORSYSTEM, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS ............................. 9 

BEISPIEL 5: ANDIVI RAUMREGLER, FUSSBODENHEIZUNG, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF – MODBUS ................................. 10 

BEISPIEL 6: ANDIVI RAUMREGLER, FUßBODENHEIZUNG, VORLAUFTEMPERATURREGELUNG, 

RAUMTEMPERATURREGELUNG, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS ....................................................... 11 

BEISPIEL 7: ANDIVI RAUMREGLER, DECKENKÜHLUNG, VORGEREGELTE VORLAUFTEMPERATUR, FERNZUGRIFF, 

FERNZUGRIFF - MODBUS ................................................................................................................................... 12 

BEISPIEL 8: ANDIVI RAUMREGLER, FUßBODENHEIZUNG, DECKENKÜHLUNG, VORLAUFTEMPERATURREGELUNG HEIZEN, 

MENGEN REGELUNG KÜHLEN, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF – MODBUS ......................................................... 13 

BEISPIEL 9: ANDIVI RAUMREGLER, RADIATOREN HEIZUNG, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS ............................... 14 

BEISPIEL 10: ANDIVI RAUMREGLER, RADIATOREN HEIZUNG, VORGEREGELTE VORLAUFTEMPERATUR, FERNZUGRIFF, 

FERNZUGRIFF - MODBUS ................................................................................................................................... 15 

BEISPIEL 11: ANDIVI RAUMREGLER, DAS LÜFTUNGSSYSTEM - ZONEN NACHHEIZEN - NACHKÜHLEN, FERNZUGRIFF, 

FERNZUGRIFF – MODBUS .................................................................................................................................. 16 

BEISPIEL 12: ANDIVI RAUMREGLER, VAV SYSTEM, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS ................................................ 17 

BEISPIEL 13: ANDIVI RAUMREGLER, VRV SYSTEM, FERNZUGRIFF .......................................................................................... 18 

BEISPIEL 14: ANDIVI RAUMREGLER, KÜHLUNG/HEIZUNG KUHLBALKEN, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS ............. 19 

BEISPIEL 15: ANDIVI RAUMREGLER, KÜHLUNG/HEIZUNG KUHLBALKEN, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS ............. 20 
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BEISPIEL 1: ANDIVI RAUMREGLER, 2-RR KONVEKTORSYSTEM VORGEREGELTE 

VORLAUFTEMPERATUR, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS – CHANGE OVER 

(VORLAUF HEIZEN/KÜHLEN-UMSCHALTEN) 

 

 

 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                      

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Heizventil/ Kühlventil  regeln   

Gebläse umschalten - Stufe 0/1/2/3    

Heizen/Kühlen Umschalten   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung    

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung    

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung    

Störungsanzeige Raumregler     
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BEISPIEL 2: ANDIVI RAUMREGLER, 4-RR KONVEKTORSYSTEM, VORGEREGELTE 

VORLAUFTEMPERATUR , FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS 

 

 

 
 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                      

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Heizventil regeln   

Kühlventil regeln   

Gebläse umschalten - Stufe 0/1/2/3    

Heizen/Kühlen Umschalten   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung    

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung    

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung    

Störungsanzeige Raumregler     
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BEISPIEL 3: ANDIVI RAUMREGLER, 4-RR KONVEKTORSYSTEM, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - 

MODBUS 

 

 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

AUFSTELLUNG IN REFERENZRAUM                      

RAUM AUFSTELLUNG ZUSÄTZLICHES RAUMTEMPERATURFÜHLER                      

 Fernzugriff Hand Automatisch 
Ein/Aus    

Referenzraum Sollwert setzen   

Heizventil V1 regeln   

Kühlventil  V2 regeln   

Heizen/Kühlen Umschalten   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt ×  

Pumpe P1 – einschalten über Endlageschalter Ventil V1   

Pumpe P2 – einschalten über Endlageschalter Ventil V2   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Störungsanzeige – Pumpe oder Raumregler    
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BEISPIEL 4: ANDIVI RAUMREGLER, 4-RR KONVEKTORSYSTEM, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - 

MODBUS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG RAUMREGELN                   

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Räume Sollwert setzen   

Heizventil regeln   

Kühlventil regeln   

Gebläse umschalten - Stufe 0/1/2/3    

Heizen/Kühlen Umschalten   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung    

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung    

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung    

Störungsanzeige Raumregler     
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BEISPIEL 5: ANDIVI RAUMREGLER, FUSSBODENHEIZUNG, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF – 

MODBUS 

 

 
 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                   

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Heizventil V1 regeln   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

Pumpe P1 – einschalten über Vorlauf Thermostat   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung    

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung    

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung    

Störungsanzeige – Pumpe oder Raumregler     
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BEISPIEL 6: ANDIVI RAUMREGLER, FUßBODENHEIZUNG, VORLAUFTEMPERATURREGELUNG, 

RAUMTEMPERATURREGELUNG, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS 

 

 
 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

REGLERE RAUM AUFSTELLUNG                  

VORLAUFTEMPERATUR REGLER AUFSTELLUNG 

VORLAUFTEMPERATUR FÜHLER UND THERMOSTAT AUFSTELLUNG 

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Räume Sollwert setzen   

Vorlauftemperatur Sollwert setzen   

Heizventile regeln   

Vorlauftemperatur Ventil V1 regeln   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

Pumpe P1 – einschalten über Vorlauf Thermostat   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung    

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung    

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung    

Störungsanzeige – Pumpe oder Raumregler     
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BEISPIEL 7: ANDIVI RAUMREGLER, DECKENKÜHLUNG, VORGEREGELTE VORLAUFTEMPERATUR, 

FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS 

 

 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG 

KONDENSATWÄCHTER ANSCHLIESSEN 

ÜBERWACHUNG THERMOSTAT ANSCHLIESSEN 

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Kühlventil V2 regeln   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung    

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Störungsanzeige Raumregler    
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BEISPIEL 8: ANDIVI RAUMREGLER, FUßBODENHEIZUNG, DECKENKÜHLUNG, 

VORLAUFTEMPERATURREGELUNG HEIZEN, MENGEN REGELUNG KÜHLEN, 

FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF – MODBUS 

 
 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                     

KONDENSATWÄCHTER ANSCHLIESSEN 

ÜBERWACHUNG THERMOSTAT ANSCHLIESSEN                      

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Heizventil V1 regeln   

Kühlventil  V2 regeln   

Heizen/Kühlen Umschalten   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

Pumpe P1 – einschalten über Vorlauf Thermostat   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Störungsanzeige – Pumpe oder Raumregler    
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BEISPIEL 9: ANDIVI RAUMREGLER, RADIATOREN HEIZUNG, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - 

MODBUS 

 

  
 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                     

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Heizventile Ventil V1 regeln   

Pumpe P1 Einschalten   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Störungsanzeige – Pumpe oder Raumregler    
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BEISPIEL 10: ANDIVI RAUMREGLER, RADIATOREN HEIZUNG, VORGEREGELTE 

VORLAUFTEMPERATUR, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS 

 

 

 
 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                     

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Heizung Radiatorenventile regeln   

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Störungsanzeige Raumregler    
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BEISPIEL 11: ANDIVI RAUMREGLER, DAS LÜFTUNGSSYSTEM - ZONEN NACHHEIZEN ODER 

NACHKÜHLEN, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF – MODBUS 

 

 

 
 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                     

 Fernzugriff Hand Automatisch 
Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Heizventil V1 regeln    
Pumpe P1 Einschalten    
Kühlventil V2 regeln    
Heizen/Kühlen Umschalten    
Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN  

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung    
Störungsanzeige – Pumpe oder Raumregler     
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BEISPIEL 12: ANDIVI RAUMREGLER, VAV SYSTEM, FERNZUGRIFF, FERNZUGRIFF - MODBUS 

 

 

 

 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                     

 Fernzugriff Hand Automatisch 
Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Raumtemperatur über VAV (Master/Slave) regeln   

Heizen/Kühlen Umschalten    

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Störungsanzeige – Pumpe oder Raumregler    



18 – Andivi TRC-A & TRC-D - Anwendungsbeispiele 

BEISPIEL 13: ANDIVI RAUMREGLER, VRV SYSTEM, FERNZUGRIFF 

 

 

 

 
 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                     

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Raumtemperatur regeln   

Heizen/Kühlen Umschalten    

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Störungsanzeige – Raumregler    



19 – Andivi TRC-A & TRC-D - Anwendungsbeispiele 

BEISPIEL 14: ANDIVI RAUMREGLER, KÜHLUNG/HEIZUNG KUHLBALKEN, FERNZUGRIFF, 

FERNZUGRIFF - MODBUS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                     

 Fernzugriff Hand Automatisch 
Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Raumtemperatur regeln   

Heizen/Kühlen Umschalten    

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Störungsanzeige – Raumregler    



20 – Andivi TRC-A & TRC-D - Anwendungsbeispiele 

BEISPIEL 15: ANDIVI RAUMREGLER, KÜHLUNG/HEIZUNG KUHLBALKEN, FERNZUGRIFF, 

FERNZUGRIFF - MODBUS 

 

 

 

 
 

 

 

 

AUFSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄTEN TRC-A UND TRC-D 

RAUM AUFSTELLUNG                     

 Fernzugriff Hand Automatisch 

Ein/Aus    

Sollwert setzen   

Referenzraum Temperaturregelung   

Heizen/Kühlen Umschalten    

Economy/Komfort Umschalten - externer Eingang   

Economy/Komfort Umschalten - über Modbus   

Energiespar Fensterkontakt   

 
 

ERWEITERUNGSOPTIONEN 

Automatische Economy/Komfort Umschaltung   

Externer Zeitprogramm Ferneinstellung   

Raumregler Sollwerts Ferneinstellung   

Zusätzliche Raumtemperaturfühler    
Störungsanzeige –  Pumpe   


